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MikroBiologie Krämer GmbH,  Odilienplatz 3,  66763 Dillingen, Germany 

Bäderbetrieb Wadgassen GmbH Testende:  17.12.2018 

Herrn Frank Judith Ihr Ansprechpartner 
Wendelstraße 79 Assia Yassaad 
 auftrag@mikrobiologiekraemer.de  
D-66787 Wadgassen 

PRÜFBERICHT   540371 

Prüfung auf Legionellen in Badewasser nach DIN 19643-1 bis 4:2012-11 

Prüfgegenstand: 

Schwimm- und Badebeckenwasser 
1240004400007,  Hallenbad Differten,  Nichtschwimmerbecken,  Beckenwasser,  ca. 500 ml in PE-Flasche 

Proben-ID/-nahme:07.12.2018,  10:31 Uhr,  Andreas Dahm 

Anlieferung: 07.12.2018,  12:25 Uhr Testbeginn: 07.12.2018,  13:25 Uhr 

Temperatur bei Probenahme: 30,3 °C 

Besonderheiten: Routineprüfung,  2 Badegäste 

Richtlinie: Empfehlungen des Umweltbundesamtes: u.a. „Hygieneanforderungen an Bäder und deren Über-
wachung“ vom 04.12.2013 
basierend auf ISO 11731:2017-05 

Abweichungen/Ergänzungen zur Richtlinie: - Inkubation unter erhöhter CO2-Spannung 
- GVPC-Agar der Fa. Oxoid 

Handhabung im Labor:   gemäß DIN EN ISO 8199:2008-01 

Parameter 
Anforderungen: 

Prüfergebnis Interpretation Füllwasse
rw 

Reinwasserx Beckenwasser
Y
 Filtratz 

Legionella spp. -- in 100 ml n. n. in 100 ml n. n. in 100 ml n. n. 

Ausspatel 
0  KBE/ ml 

Membranfiltration 
0  KBE/100 ml 

 

erfüllt 

n. n. = nicht nachweisbar KBE = Kolonie bildende Einheiten XXXX  unterstrichen  =  außerhalb der Spezifikation 

w  
nur dann zu prüfen, wenn nicht aus öffentlicher Wasserversorgung 

x
  im Filtrat bei Beckenwassertemperaturen   23 °C

 

Y
  im Beckenwasser von Warmsprudelbecken sowie Becken mit zusätzlichen Aerosol bildenden Wasserkreisläufen und Beckenwassertemperaturen   23 °C

 

Z
  Filtrat zur Funktionsprüfung der Filtration 

Bitte Meldepflicht bei gemäß DIN 19643-1:2012-11, Tab 7 und Tab 8 vorgegebenen Maßnahmen bei Legionellenwachstum beachten 

 

Prüfleiter:  Qualitätskontrolle:  i. A.  
 Assia Yassaad  Kurt Krämer 
 

Arzneimittel,  Medizinprodukte,  Kosmetika,  Lebensmittel,  

Körperpflege,  Futtermittel,  Nahrungsergänzungsmittel,  

Trink-, Bade-, sonstige Wässer,  Hygienemonitoring,  Umweltproben.... 


